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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 258611/22/SZC

PCA |

PeLskie Cewtauu
ARRCOYTACH

Zleceniodawca

WODOQIAGI REWAL SP. Z 0.0.
POZNANSKA 31

72346 POBIEROWO

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis probki: WODA UZDATNIONA
Miejsce poboru: Pobierowo, ul. Mickiewicza - sie¢ (przy szkole)

Data przyjecia prébki 06.06.2022

06.06.2022

Data rozpoczecia badan

21.06.2022

Data zakoriczenia badar

22.06.2022

Data utworzenia sprawozdania

Stan probki: bez zastrzezen

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

I Macje dotyczace pobierania probek:

Protokét poboru probek nr: 5/SZC/DW/06/06/2022
Data poboru: 06.06.2022

Imig i nazwisko: Damian Walasek

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Punkt poboru, miejsce poboru: Pobierowo, ul. Mickiewicza - sie¢ (przy szkole)

Rodzaj badania
Metoda

Jednostka

Wynik

Kryterium

Stwierdzenie
2godnosci

* Liczba Escherichia coliw 100 ml " ®
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308-
1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml

Zgodny

* pH 1) 4)
PN-EN ISO 10523:2012

76+0,1

6,5-9,5

Zgodny

* Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa * ¢
PN-EN 27888:1999

HS/cm

1769 £ 177

< 2500

Zgodny

£ osc N2 as
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

<0,20 (0,20 + 0,07)

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres wartosci do
1,0

*Barwa "2 9
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN I1SO

7887:2012/Ap1:2015-06

mg/l Pt

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian

* Liczba bakterii z grupy coli w 100 mi ¥ ®
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-
1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml

0

Zgodny

*Zapach "%
PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013

Akceptowalny

Akceptowalny

Zgodny

* Smak 4
PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013

Akceptowalny

Akceptowalny

Zgodny

* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 hw 1 ml ®
PN-EN I1SO 6222:2004

jti/ml

Nie wykryto

* Amonowy jon "4
PB-124 wyd. | z dn. 15.06.2011
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ﬁon amonowy R _ _n:g/_l R _r < 0,06 (0,06 £ 0,01) - <0,50 . Zgodny

* Temperatura @ . ] -
PN-77/C-04584 c 95+0,5

1) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).

.

2)  Wartosci progowe niezdefiniowane.
3)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

4)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 13/2021/NS.4322.6.2021 z
dn. 31.12.2021 r.).
5} Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium.

6)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Granicznego Inspeklora Sanitarnego w Szczecinie (decyzja nr ONS.HK.5002.1.2022 z
dnia 08.03.2022 r.).

Autoryzowal:

Aleksandra Frosik, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Szczecin
Damian Walasek, Specjalista Sekcji Pobierania Prébek, Sekcja Poboru Prébek Szczecin
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia
Marcin Dalek, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska Gdynia

Zatwierdzono kwalifikowang pieczgcig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wynlkl odnosza sie wylacznle do pobranych prébek, Jesli podano nlepewnosc pomlam i nie okreslono i Inaczej 10 jesl 1o niepewnos¢ rozszerzona, dla Glczynnika ia k=2 i i ufnosci 95% oraz

lia niep pe ia prébek, Jesli dokonano stwierd. $ci i nie okres inaczej J.S. Hamilton Poland Sp 2 0.0. stosuje zasade pmsle] akceptacji wedlug wylycznyd'l ILAC-G8:09/2019. Jezeli w kolumnie
.wymk akredy ] metody iono zapis w poslaci .<" lub ,>" aznacza to, iz jest to rezullal badania, bezpodrednio powiazany z dolna lub gérng granicg zakresu p go ly j metody, iast podana
rozszerzona niepewnos¢ pomiaru dotyczy wytacznie odpowiednlo dolnej lub gémej granicy 2akresu poriarowego akredytuwanej melody W takim przypadku Laboratorium w kolumme i i zgodnoSm przed: ia opinig i
mterprelac;e. ktdra opiera sig na uzy ym rezullacie badani; ie nie moze byé¢ powielane w ue$t:| bez plsemne; zgody J.. S. Hamillon Poland Sp. z 0.0. Odpowxedztalnoﬁc J.8. Hamilton Poland Sp. z 0.0, Jest
ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego orygmale J S, Hammon Poland Sp. z 0. 0. nie 1 na ytacji PCA AB 079 przez swoich Kli nych ushug i
inne strony trzecie. Wigcej i sig w d FCA - DA-02. Ustuga p d ninigjszym Sprawc damem podiega Ogdlnym Warunkom Swi ia Ustug J S. Hamilton Poland Sp z 0.0. zamleszczonym na
stronie www.hamilton.com.pl.
* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego doslawceg
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