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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 5090/22
ZLECENIODAWCA WODQCIAGI REWAL Sp. z 0.0.
Identyfikacja miejsca pobrania SUW Bajka, ul. Poznariska, punkt pobrania wody uzdatnione] — kurek.
R = s
ades] prob.k : " Wity .do Spozycta Stan dostarczonej probki Bez zastrzezen
Radzaj monitoringu Badanie wtasne
Numer prébki 5090/22 Nr protokotu pobrania 3366/22
5 PN-EN IS0 15458:20074% . i , RT - pracownik laboratorium
Prébka pobrana zgodnie z norma PN ISO 5667-5:2017-10 A% Prébka pabrana i dostarczona przez: LabStar
Data / godz. pobrania 08.12.2022 godz. 09.35 Data /godz. przyjecia probki 08.12.2022 godz.15.20
Data rozpoczecia badania 08.12,2022 Data zakoriczenia badania 11.12,2022
_ WYNIKI BADAN
- - — ; B siae Ty ) o . Wymagama Parametr zgodny
‘.:Lp § a.qda_ny p_aranjetr : _ l_ylet_uda bad.awg:z.a _ Status _Jed_rpst»ka VWymIf-badama . 1) Fteddodny B
1. Metnosc PN-EN iSO 7027-1:2016-09 A Z NTU (0,24£0,06) 3) zgodny
2, Barwa PN-EN ISQ 7887:2012 met.C AZ mg/| (12,610,6)
3. | zapach PB-01 ed. 2 z dn. 31.01.2017 AZ - akceptowalny 4) -
4. | Smak PB-01 ed. 2z dn. 31.01.2017 AZ - akceptowalny
5 pH (temp. pomiaru 18,2°C) PN-EN SO 10523:2012 AZ - (7,74£0,1) 6,5-9,5 zgodny
&, Przewodnos¢ el wiasciwa (25°C) | PN-EN 27888:1999 AZ uS/cm {1527£107) 2500 zgodny
7. | Jon amonowy PN-C-04576-4:1994 AZ mg/| <0,20 0,50 zgodny
Najbardziej prawdopodobna ;
8. liczba bakteril grupy coli PN EN ISO 9308-2:2014-06 AZ NPL/100 ml 0 0 zgodny
Najbardziej prawdopodobna .
[ 8 llczba bakterli Escherichia coll PN-EN 1SO 9308-2:2014-06 AZ NPL/100 ml 0 0 zgodny
- 50
10. Sg%’;f ;‘E‘ba koloniiw 22£2°C | o N 150 6222:2004 AZ Jti/1 ml nie wykryto 2009 zgodny
UWAGH

JA"-metoda oquta zakresem akredytacji PCA,

; 42"-metoda abjeta systemem jakoscl, zatwierdzona przez Paiistwowego Powlatowego Inspektora Sanitarnegp wStargardzIe, nt DecyZjl HK.9020.2.23.2022 2.dn.24.06.2022r,
1) Podstawa stwierdzenia zgodnoécl z wymaganiami: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Dz.U.poz. 2294z dnla 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wodv do spoiycia przez ludzl.
2) Stwierdzenia zgodnos¢i z wymaganiam! zgodnle z pkt.4.2.1 ILAC- 68/2019 zzastosowaniem zasady proste} akceptacji. .
Stwierdzenia zgodnoscl s3 przedstawlane jako:

» Wynlk zgadny: (akceptacja) - zmierzona warto$é jest ponliej granicy akceptacji, przy czym ryzyko biednej akceptacii wynosl do 50%

» Wynik niezgodny {odrzucenie) - zmierzona wartost praekracza granlcg akgeptaci, przy tzym fyzyko biednego odrzucenfa wynosi do 50%.
Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na pozlom]e ufnoécl 95% i k=2dla nlepewnosct rozszerzonej wraz z etapem pableranta probek.

3) Akceptowalny przez klientéw | bez nieprawldiowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1.

* 4) Akceptowalny przez klientéw | bez nieprawidlowych zmian.

5) Zaleca sie, aby ogéina llczba mikroarganizméw nle przekraczata: 100jtk/1ml w wodzle wprowadzone] do sieci wodaciggowej; ZOUthllmI w kranie konsumenta.
Wynlk podany <" oznacza wynlki poza zakresem ilosclowym metody.

Wyniki badar odnaszg sig wylacznle do badane] prébki.
Bez plsemne] zgody laboratorium sprawozdanie nie moie byc pow1elane inacze] Jak tylko w cafoscl:
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowana strone,

Data sporzgdzenia sprawozdania: Imie i nazwisko oraz podpis osoby autoryzujace] i zatwierdzajgcej sprawozdanie z badai:
12,12.2022 Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik X
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