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ZLECENIODAWCA WODOCIAGI REWAL Sp. z 0.0.
Identyfikacja miejsca pobrania SUW Bajka”®
Rodzaj prébki Woda do spozycia® . L.

! P - : pozy Stan dostarczonej prébki Bez zastrzezen
Rodzaj monitoringu Badanie wihasne
Numer prébki 5366/23 Nr protokotu pobrania Brak

, . Klient nie poinformowat o metodzie . ) .
Prébka pobrana zgodnie z norma pobrania p Prébka pobrana i dostarczona przez Zleceniodawca
Data / godz. pobrania - Data /godz. przyjecia prébki 19.12.2023 godz.13.00
Data rozpoczecia badania 19.12.2023 Data zakoriczenia badania 19.12.2023
WYNIKI BADAN
: . Wymagania | Parametr zgodn
Lp Badany parametr Metoda badawcza Status Jednostka Wynik badania L . BOLTYY
1) / niezgodny 2)
1. | Metnos¢ PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 AZ NTU (0,30+0,08) 3) zgodny
UWAGI:
,A"-metoda objeta zakresem akredytacji PCA.
,2"-metoda objeta systemem jakosci, zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.9020.2.42.2023 z dn.23.06.2023r.
1) Podstawa stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi.
2) Stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami zgodnie z pkt.4.2.1 ILAC-G8/2019, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji.
Stwierdzenia zgodnosci sa przedstawiane jako:
« Wynik zgodny (akceptacja) - zmierzona warto$¢ jest ponizej granicy akceptacji, przy czym ryzyko btednej akceptacji wynosi do 50%
« Wynik niezgodny (odrzucenie) - zmierzona wartos¢ przekracza granice akceptacji, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50%.
Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na poziomie ufnosci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania prébek.
3) Akceptowalny przez klientéw i bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1.
A- dane dostarczone przez klienta.
Wyniki badan odnosz3 sig wylacznie do otrzymanej prébki.
Sposéb pobrania, transportu i przechowywania prébki moze wplywac na waznos¢ wynikéw.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w catosci.
Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowana strone.
Data sporzadzenia sprawozdania: Imie i nazwisko oraz podpis osoby autoryzujgcej i zatwierdzajgcej sprawozdanie z badan:
21.12.2023 Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik
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