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Zleceniodawca

WODOCIAGI REWAL SP. Z 0.0.
POZNANSKA 31

72346 POBIEROWO

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis probki: WODA UZDATNIONA
Pobierowo, SUW, ul. Grunwaldzka

Data przyjecia probki 12.05.2023 Stan prébki: bez zastrzezer
Data rozpoczecia badan 12.05.2023
Data zakonczenia badan 19.05.2023
A e e Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.c.
Data utworzenia sprawozdania 19.05.2023

Informacje dotyczgce pobierania prébek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokét poboru prébek nr: 6/SZC/AS/12/05/2023

Data poboru: 12.05.2023
Punkt poboru, miejsce poboru: Pobierowo, SUW, ul. Grunwaldzka

Imie i nazwisko: Adam Staszewski

Rodzaj badania . B Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium Zgodnosci
* Liczba Escherichia coliw 100 m| 2 »
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* pH 2)3)
PN-EN ISO 10523:2012 - 77+0,1 6.5-9,5 Zgodny
I, s fin 215
Preoncanost elekiryczna wiasciwa ® * uSlcm 1041 £ 105 < 2500 Zgodny
Akceptowalna przez
“ Metnog€ 2 99 o konsumentéw i bez
X 1. g NTU < 0,20 (0,20 £ 0,07) nieprawidlowych zmian. -
PN-EN IS0 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do
1,0
* Barwa ¥ st e Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN 1SO mg/l Pt <5(5%1) konsumentéw i bez -
7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidlowych zmian
* Liczba bakterii z grupy coli w 100 m1 2 7
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* 2) 5)
gg?za&h wyd. | zdn. 01.02.2013 = Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
*Smak 29
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 = Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 hw 1 mi 7 . .
PN-EN ISO 6222:2004 Jtk/mi Nie wykryto : "
* Temperatura "% o
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) ¢ 89:04 i B
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* Stezenie kationéw ? #
PN-EN ISO 14911:2002
Jon amonowy® mg/l < 0,05 (0,05 £ 0,02) <0,50 ‘ Zgodny

) Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2)  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
3  Wartosci progowe niezdefiniowane.

4)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

5 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).

6 Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

7} Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (decyzja nr
ONS.HK.5002.1.2023 z dnia 07.03.2023 r.).

Autoryzowat:

Agnieszka Duda, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodownska
Anna Polanin, Kierownik, Pracownia Mikrobiologii

Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Prébek

Weronika Latos, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Sprawozdanie z badar opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wynitkl odnoszn s wylgczmie do pobmnyoh probok. Jest podano f 11 | o I Innczaj, In jasl o nlepewnoss  rozszerzona, oszacowana dla wepdlczynnika  rozszerzenia k=2 | pozlomu
ufnosel 95% oraz uwzglednia  nispewnods  pobisrania  probek.  Jegll dokonano  shwierdzenia 2godnodei | nie pkreslono  inacze| J.& Hamiton Poland Sp, z oo slunum zasadg prosls] akceplacli  wediug
wylycznyeh  ILAC-G8.08/2018. Jezeli w kolumnie .wynik" akredytowane| metody przedstowiono zapis w postacl <" lub >° oznacza lo, @2 |est lo rezullal qzany 2 dolng lub
gomg granicy  zakrasu p ¥ e melody, nalomiast podana  ozszerzona  nigpewnods  pomiara  dolyczy  wylacznie  odpowiednio  dolnej (ub gﬂme} granicy .:aJu-asu pOMmiamwago
akredytowane] melody, W mkim przypadku  Laborstorium  w kolumnie  stwierdzenie  zgodnosc  preedstawia  opinig ) interpretacie,  ktdre  opiera s na uzyskanym  rezultacie  badania.  Miniejsza
sprawozdanie. nis moe byt powielans W cZgsci bez plsemne| zgody J.S. Hamlllon Poland Sp, z oo, Odpowindzialnoe  J.5. Hamﬁlun Poland Sp. ¢ 0.0, jast ognnl:zmla wylgeznle: do danych zawarlych w jego
oryginate,  J.5. Hamiffon Poland Sp. 7 0.0, nle zerwsla na stosowanis symbolu  akredytac) PCA AB 079 przez swoich Rlientd Gw ustug | inne strony  Irzecia. Wiges|
informaci  znajduje sl w dokumencie PCA — DA-02, Ushliga potwierdzona  niniejszym  sprawozdaniem  podlega Ogoinym Warunkom Swiadczenia Uslug JS Hamilten Poland Sp. 2 o.0. zemieszczonym  na
stronie  www. hamiiton.com.pl,

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego doslawce
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