S, PCA

e PoLskiE CENTAUM
= AKREDYTACJI

~—"z
——

e,

FEOSFA (Gafta}

\

=

\u\
”"‘;rf

i

HAMILTON

PN
ANALYST

A=

ﬁf;dll'n\"\“

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 247248/23/SZC

BADANIA

AB 079

Zleceniodawca

WODOCIAGI REWAL SP. Z 0.0.
POZNANSKA 31

72346 POBIEROWO

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis probki: WODA UZDATNIONA
Pogorzelica, SUW, ul. Wojska Polskiego

Data przyjecia probki 12.05.2023
Data rozpoczecia badan 12.05.2023
Data zakonczenia badan 19.05.2023
Data utworzenia sprawozdania 19.05.2023

Stan probki: bez zastrzezen

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Informacje dotyczace pobierania probek:

Protokét poboru prébek nr: 4/SZC/AS/12/05/2023
Data poboru; 12.05.2023

Imie i nazwisko: Adam Staszewski

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Punkt poboruj miejsce poboru: Pogorzelica, SUW, ul. Wojska Polskiego

Rodzaj badania . . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnodci
* Liczba Escherichia coliw 100 ml @ »
PN-EN I1SO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
*pH 2)s) _
PN-EN ISO 10523:2012 " 73+0.1 65-95 Zgodny
* Przewodnos¢ elektryczna wlasciwa 2 ¥
PN-EN 27888:1999 uS/cm 1116 £ 112 < 2500 Zgodny
Akceptowalna przez
* Metnogg 2 @3 @ konsumentéw i bez
A 4. g NTU < 0,20 (0,20 £ 0,07) nieprawidtowych zmian. -
PN-EN ISO 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do
1,0
*Barwa 2?39 ¢ Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt <5(5+%1) konsumentow i bez -
7887.2012/Ap1:2015-06 nieprawidtowych zmian
* Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml 2 7
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
*Zapach?®
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
*Smak ¥ %
PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
|* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 hw 1 ml| ? . .
PN-EN ISO 6222:2004 iti/ml Nie wykryto - -
* Temperatura ¥ ¢ 0
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) ¢ 9905 ) )
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* Stezenie kationow 2 9
PN-EN ISO 14911:2002
Jon amonowy® | mg/l < 0,05 (0,05 £ 0,02) . < 0,50 Zgodny

1 Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2)  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
3 Wartosci progowe niezdefiniowane.

4 Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

5)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022r.).

6)  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bgdaca jednoczes$nie granicg oznaczania ilo$ciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

7 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (decyzja nr
ONS.HK.5002.1.2023 z dnia 07.03.2023 r.).

Autoryzowal:

Agnieszka Duda, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologli

Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodomska
Anna Polanin, Kierownik, Pracownia Mikrobiologii

Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Prébek

Weronika Latos, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecia elekironiczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyiiska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnoszg sig wylaczme do pobrnnyd\ probek Jesli podano niepewnos¢ pomlaru i nie okreslono |nar1e] to jest to mepewnoﬁé rozszerzona, oszacowana dla wspéiczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu
ufnosci 95% oraz L niep ia probek. Jeli dzenia i i nie okreslono inaczej J.S. Hamitton Poland Sp. z o.0. slosu;e zasade prosle‘ akoeptacp wediug
wytycznych  ILAC- 080912019 JeZeli w kolumnle wynik®  akredytowane] metody przedslawrono zapis w poslaci <" lub ,>" oznacza to, iz jest lo rezultat bezpc y z dolng lub
géma granicg j melody, natomiast podana rozszerzona nispewno$¢ pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio  dolnej lub gbrne) granicy zakresu pomiarowego
akredytowanej  metody. W takim plzypadku Laboratorium w kolumnie ,stwietzenie  zgodnoéci® priedstawia opinie i interpretacig, kiéra opiera si¢ na uzyskanym rezultacie badania. Ninigjsze
sprawozdanie nie moze by¢ powielane w czgéci bez plsamnej zgody J.S.Hamliton Faland Sp. z 0.0. Odpowiedziainoéé J.S.Hamillon Poland Sp. z 0.0. jesl ograniczona wyigcznie do danych zawartych w jego
oryginale. J.S.Hamillon Poland Sp. z 0.0. nie bol akredylacp PCA AB 079 przez swoich klienlow, podwykonawcdw, zewnelrznych dostawcdw uslug iinne slrony trzecie. Wigcej
informacji  znajduje sig w dokumencie PCA -~ DA-02. Usluga potvllerdzona ninigjszym  sp Og6lnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S. Hamillon Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na

stronie  www_hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewneirznego dostawce
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