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Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
WODOQIAGI REWAL SP. Z 0.0. Opis prébki: WODA DO SPOZYCIA
POZNANSKA 31 72-346 Pobierowo, SUW, ul. Poznariska
72346 POBIEROWO
Data przyjgcia probki 22.09.2023 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 22.09.2023
Data zakonczenia badan 05.10.2023 . .
Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Data utworzenia sprawozdania 05.10.2023
Informacje dotyczace pobierania prébek:
Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokot poboru prébek nr: 4/1345/22/09/2023
Data poboru: 22.09.2023
Punkt poboru, miejsce poboru: 72-346 Pobierowo, SUW, ul. Poznanska
ID Prébkobiorcy: 1345
Rodzaj badania . . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnosci
* Liczba Escherichia coliw 100 ml # 7
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN SO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* Liczba bakterii z grupy coliw 100 m| # 7
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN SO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
11:2014-12/A1:2017-04 |
* Liczba enterokokéw katowych w 100 mi ¥ 7 .
PN-EN ISO 7899-2:2004 Jtk/100 mi 0 0 Zgodny
* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 hw 1 ml ? . .
PN-EN ISO 6222:2004 Jtk/m Nie wykryto : -
Akceptowalna przez
* Metnoge "2 4 konsumentow i bez
9. g NTU 0,68 +£0,22 nieprawidlowych zmian. -
PN-EN IS0 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do
1,0
* pH 1) 4 ) )
PN-EN ISO 10523:2012 76+0,1 65-95 Zgodny
*Barwa "2 4 Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt 152 konsumentéw i bez -
7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidtowych zmian
* Zapach 1) 4}
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Przewodnogé elektryczna wiasciwa "
PN-EN 27888:1999 uS/cm 1341 +£135 < 2500 Zgodny
* Smak * 4
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
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* gglg;ng.1;|?z dn. 30.03.2020 mg/l 0,15+0,03 <0,30 Zgodny
PBA29 wyd. 12 . 16.06.2011 ! <5527 <50 Zgodny
I 531?3"7’/'8'3:y333.auf’;$. 20.10.2014 Hg! <0.05(0,050,02) =0.10 Zgodny
e T e pga anowy mg/l Os 3712 $50 Zgodny
* Liczba Clostridium perfringens (tacznie z
przetrwalnikami) w 100 ml " ? jtk/100 mi 0 ] Zgodny
PN-EN ISO 14189:2016-10
* Stezenie i zawartos¢ ogodlnego wegla organicznego (OWQ) V24
PN-EN 1484:1999
: Ogdiny wegiel organiczny (OWO) mg/l 533+1,18 | bez nieprawidiowych zmian -
* Pestycydy chloroorganiczne " 4 %
PN-EN ISO 6468:2002
Aldryna ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 I Zgodny
alfa - HCH ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) 0,10 Zgodny
beta - HCH ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) 0,10 Zgodny
cis-Chlordan ug/l < 0,010 (0,010 1 0,004) 0,10 Zgodny
delta - HCH ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
| Dieldryna ng/l < 0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 Zgodny
| Endryna ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
gamma - HCH ug/l < 0,010 (0,010 = 0,004) <0,10 Zgodny
| HCB g/l < 0,010 (0,010 + 0,004) 0,10 | Zgodny
Izodryna pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDD ug/t < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDE | ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDT ug/l _ < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDD ug/ < 0,010 (0,010 £ 0,004) < 0,10 Zgodny
pp'DDE ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDT ug/l < 0,010 (0,010  0,004) <0,10 Zgodny
| Sur;a pestycydéw chloroorganicznych z obliczen pg/l < 0,050 (0,050  0,020) <0,50 Zgodny
trans-Chlordan pg/l <0,010 (0_,0;0 +0,004) <0,10 Zgodny
Heptachlor . ug/! < 0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 Zgodny
Epoksyd hep:achloru pg/l < 0,010 (0,010 = 0,004) < 0,030 Zgodny
* Stezenie aniondw 4
PN-EN ISO 10304-1:2009
Chiorki mg/| 240 + 53 <250 ' Zgodny
_ Fluorki mg/l 0,30 £ 0,07 <15 _ Zgodny
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| Azotany o : mg/l 3,0x0,7 | <50 | Zgodny

. Siiarzany mg/l 144 | <250 ' Zgodny

* Stezenie kationow " ¢

PN-EN 1SO 14911:2002

Jon amonowy ' mgﬁ 0,06 + 0,02 <0,50 Zgodny

(S)glrizgg;zna zawarto$¢ wapnia i magnezu (z mg/l CaCOs 280 + 62 60-500 Zgodny

* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA 14 3

PN-EN ISO 17993:2005

Benzo(a)piren ug/l < 0,0025 (0,0025 + 0,0012) < 0,010 Zgodny

Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, 1(1,2,3-cd)P) pg/t < 0,010 (0,010 1 0,005) <0,10 Zgodny

* Zawarlo$cé pierwiastkow 419

PN-EN ISO 17294-2:2016

Antymon (Sb) ug/l < 0,20 (0,20 + 0,02) <50 Zgodny

Arsen (As) pg/l <0,10 (0,10 £0,01) <10 Zgodny

Bor (B) mg/l 0,27 £ 0,04 <10 Zgodny

Chrom (Cr) ug/l 0,52 + 0,06 <50 ' Zgodny

Glin (Al) ug/l 65+0,9 <200 Zgodny

Kadm (Cd) ug/l < 0,10 (0,10 £ 0,01) <5,0 Zgodny

Magnez (Mg) mg/l 1512 <125 Zgodny

Mangan (Mn) ug/l 85110 <50 Niezgodny

Miedz (Cu) mg/| 0,00062 + 0,00009 <20 Zgodny

Nikiel (Ni) ng/l 0,21+0,03 <20 Zgodny

Otow (Pb) ug/l 0,14 10,02 ) <10 | Zgodny

Rte¢ (Hg) ug/l < 0,050 (0,050 + 0,010) <10 ' Zgodny

| S6d (Na) mg/| 163 + 23 | <200 Zgodny

| Zelazo (Fe) ug/l 126 + 18 ' <200 Zgodny

I

Ly . s o

;;\(‘:_zé); rl'réll(()rcécggza;lg(r)n“ow w36°Cpo48hwiml jtk/ml Nie wykryto ) _

st n\;:jdt)lﬂzsljn.zs.oe.zozo Hg/ <0.05(0.05+0,02) <0.10 Zgodny

* 3) 6)

;;r_r;g%aiggg&‘ (norma wycofana bez zastgpienia) c 10,005 ) B

* Lotne zwigzki organiczne " 4

PN-EN 1SO 15680:2008

1,2-Dichloroetan (EDC)” ug/ _. <1,0(1,0+£0,3) <3,0 Zgodny

Benzen® ug/l <0,5(0,5+0,2) <10 Zgodny

| Bromodichlorometan ug/! 40+1,2 <15 Zgodny

| Chlorek winylu (cv)® ug/l <0,2(0,2+0,1) | <05 Zgodny

I Chloroform ug/i 18+0,6 | <30 Zgodny

e  sw

Strona 3/4

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.

LABORATORIUM BADAWCZE
ul. Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00




Wy, PC/‘. |

SN,
£ \\__/ o PoLskiE CENTAUM
FGS F Gafta 2 M % AKREDYIACI

N

g NN
ANALYST ol b
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 517363/23/SZC
' Suma trichloroetenu i tetrachlorostenu® | ug/! ' <2,0(2.0 £ 0,6) N 10 Zgodny |

D Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jako$ci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
2)  Wartosci progowe niezdefiniowane.

3  Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

4 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).

5 Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granicg oznaczania ilosciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

6 Norma wycofana bez zastapienia. Wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie.

7} Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu (decyzja nr
HK.9011.6.47.2023.MM z dnia 12.06.2023 r.).

Autoryzowal:

Aleksandra Wiéniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz $rodowiska
Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Prébek

Grzegorz Chojnowski, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Kamila Tyszecka, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Katarzyna Guzitska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Katarzyna Stanowicka, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Marta Kielak, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Michal Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Patrycja Galera, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

Paulina Ramotowska, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Rafat Ciecholewski, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Samanta Przyby!, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Zaneta Gawrys, Kierownik Pracowni Chromatografii Cieczowej, Pracownia Chromatografii Cieczowej

Sprawozdanie z badan opalrzono certyfikowang pieczecig elekironiczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Rzemieslnicza 9, 62-081 Przezmierowo

Wyniki odnoszg sig wquczme do pobranych probek JB$|I podano  niepewnosé pomlaru |n|e okreélono matze] to ;esl to niepewno$¢ rozszerzona, oszacowana dla wspblczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu

ufnosci 95% oraz p prébek. Jesli dokonano i nie |nat:zej J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0 stosu;e zasade prosle; akceplaq1 wedlug
wytycznych  ILAC-GB: 09/2019 JeZeh w ie .wynik® al j metody przedstawiono zapis w postaci <" lub ,>" oznacza lo, i2 jesl lo rezultal bezy Yy z dolna lub
gdma granica zakresu pomiarowego akredytowane] metody, nalamlasl podana rozszerzona niepewno$é  pomlaru doty(zy wylacznie odpownedmo dolnej fub géme] granicy zakresu pomiarowego
akredytowane] metody. W iakim przypadku Laboratorium w k i przed ia opini¢ i interpretacje, ktora opiera si¢ na uzyskanym rezultacie badania. Ninigjsze
sprawozdanie nie moze byt powielane w czesci bez pxsemnej zgody J.8. Hammon Poland Sp z 0.0. Odpowiedzialnos¢  J.S. Hamil Poland Sp. z 0.0. jesl ograniczona wylgcznie do danych zawartych w Jego
oryginale. J.S.Hamillon Poland Sp. z 0.0. nie dytacji PCA AB 079 przez swoich klienléw, podwykonawcoéw, zewnglrznych dostawcéw usltug iinne strony trzecie. Wiecej

informacji  znajduje si¢ w dokumencie PCA — DA-02. Usluga polwierdzona ninigjszym  sprawozdaniem podiega Ogdlnym Warunkom Swiadczenia Uslug J.S. Hamillon Poland Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stronie  www.hamilton.com.pl.

* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce

KONIEC SPRAWOZDANIA
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AB 1651
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 4137/23
ZLECENIODAWCA WODOCIAGH REWAL Sp. z 0.0.
l_ . .
|dentyfikacja miejsca pobrania SUW Pobierowo, ul. Poznanska”
— P —
RodzaJ. ALk , ! - WOda, 0 500zyCia Stan dostarczonej prébki Bez zastrzeizen
Rodzaj monitoringu Badanie wlasne
Numer prébki 4137/23 Nr protokolu pobrania Brak
Prébka pobrana zgodnie z normg :;gzr:::il: poinformowaf o metodzie Prébka pobrana i dostarczona przez Zleceniodawca
Data / godz. pobrania - Data /godz. przyjecia prébki 04.10.2023 godz.12.45
Data rozpaczecia badania 04.10.2023 Data zakoriczenia badania 04.10.2023
WYNIKI BADAN
Lp Badany parametr Metoda badawcza Status Jednostka Wynik badania Wymagania Paralmetr zgodny
1) / niezgodny 2)
1. Mangan PB-24 ed.1 z dnia 02.01.2018 AZ g/l <50 50 zgodny

LEGENDA:
,A”-meloda objeta zakresem akredytacji PCA.
.Z”-metoda objgta systemem jakosci, zatwierdzona przez Pafistwowego Powiatowego Inspekiora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.5020.2.42.2023 z dn.23.06.2023r

1) Podstawa stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami: Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 2 dnia 07.12,2017 r. w sprawie jakosci wody do spozycia przez ludzi.

2} Stwierdzenia zgodnosci 2 wymaganiami zgodnie z pkt 4.2.1 ILAC-G8/20189, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji.

Stwierdzenia zgodnosci s3 przedstawiane jako:

= Wynik zgodny (akceptacja) - zmierzona wartos¢ jest ponizej granicy akceptacji, przy czym ryzyko biedne] akceptacji wynosi do 50%

* Wynik niezgodny {odrzucenie) - zmierzona wartosé przekracza granicg akceptacji, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50%.

Stwierdzenie zgodnosci jesl oparte na poziomie ulnoéci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzonej bez etapu pobierania probek.

Rezultat dia badania manganu <50 stanowi granice oznaczalnosci metody. Niepewnost na poziomie ufnosci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzone] wraz z etapem pobierania probek wynosi (50£4).

A dane dostarczone prees klienta

Wyniki badan adnosz3 5ig wylgcznie do otrzymanej probki.
Sposab pobrania, transportu i przechowy ia probki moze wplywaé na waznosé wynikéw-
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci

Sprawotdanie 2awlera 1 ponumerowang strang
Data sporzadzenia sprawozdania; Imie i nazwisko oraz podpis osoby autoryzujacej i zatwierdzajacej sprawozdanie z badan:
04.10.2023 Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik

........ riarsnirerenes: KONIEC SPRAWOZDANIA......viiireieecnss

Signed by /
Podpisano przez:
joanna Dorota
Olejnik

Date / Data:
2023-10-04 13:54




