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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 111001/23/SZC

PCA

Pouskie Cemvaum
ARBEDYTACH

BADANLA

AB 079

Zleceniodawca

WODOCIAGI REWAL SP. Z0.0.
POZNANSKA 31

72346 POBIEROWO

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis prébki: WODA UZDATNIONA
Niechorze, ul. Kolejowa rég ulicy Pomorskiej, sieé

Stan probki: bez zastrzezen

Data przyjecia probki 02.03.2023
Data rozpoczecia badan 02.03.2023
Data zakoriczenia badaf 16.03.2023
Data utworzenia sprawozdania 16.03.2023

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Informacije dotyczace pobierania prébek:
. ]

Protokot poboru probek nr: 12/SZC/AS/02/03/2023
Data poboru: 02.03.2023

Imie i nazwisko: Adam Staszewski

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Punkt poboru, miejsce poboru: Niechorze, ul. Kolejowa rég ulicy Pomorskiej, sie¢

Rodzaj badania : 8 Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium zgodnoéci
* Liczba Escherichia coliw 100 ml 2 7
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml # ?
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN I1SO 9308- jtk/100 ml 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* Liczba enterokokow katowych w 100 ml 2 .
PN-EN ISO 7899-2:2004 jt/100 ml 0 0 Zgodny
* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72hw 1 ml? . . )
PN-EN ISO 6222:2004 kil Nie wykryto -
Akceptowalna przez
*Metnosé 29 4% NTU 0,20 (0,20 £ 0,07) R Sy
1. ] <0, \ \ nieprawidlowych zmian. -
N 0712016200 Zalecany zakres wartosci do
1,0
* pH 2) 5)
PN-EN ISO 10523:2012 | : 7.7+01 | 6.5-95 Zgodny
a3
*Barwa 2999 Akceptowalna przez
PN-EN iSO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt <5(5B1) konsumentéw i bez -
7887:2012/Ap1:2015-06 i ! nieprawidiowych zmian
*Zapach 2 ®
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Przewodno$¢ elekiryczna wiasciwa 2 9
N END R e uS/em 765 + 77 <2500 Zgodny
fELe - Akceptowalny Akceptowalny Zgodn:
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 \ p godny
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[ Er(ﬁg\? N ;)(;g:2013-07 Hg/l <3(3z1) =10 Zgodny
- 2} 4
gglgrs‘ng Il z dn. 30.03.2020 mg/l 0,07 +0,01 =0,30 Zgodny
L Tefong ol <562 Zgody
[ Egljlll?/rggng.all?c;. 20.10.2014 Hgh <0,05(0,05£0,02) 0,10 Zgodny
Ersir sl a0, Zaody
* Liczba Clostridium perfringens (tgcznie z
przetrwalnikami) w 100 m| » ? jtk/100 ml 0 0 Zgodny
PN-EN ISO 14189:2016-10
* Stezenie | zawartosc ogolnego wegla organicznego (OWO) 2 2 9
PN-EN 1484:1999
Ogoliny wegiel organiczny (OWO) mg/l 1,66 £ 0,37 bez nieprawidtowych zmian -
* Pestycydy chloroorganiczne # ® ®
PN-EN 1SO 6468:2002
Aldryna ug/l <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,030 Zgodny
alfa - HCH ugn <0,010 (0,010 & 0,004) <0,10 Zgodny
beta - HCH ug <0,010 (0,010 £ 0,004) 0,10 Zgodny
cis-Chilordan pg/l <0,010 (0,010 £ 0,004) 0,10 Zgodny
defta - HCH ugh <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
Dieldryna ng/l <0,010 (0,010 + 0,004) <0,030 Zgodny
Endryna ug/l <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
gamma - HCH ug/l <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
HCB ug <0,010 (0,010 £ 0,004) 0,10 Zgodny
I1zodryna vg/l <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDD ug/l <0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDE ug/l <0,010 (0,010 £ 0,004) 0,10 Zgodny
op'DDT ug/l <0,010 (0,010  0,004) s0,10 Zgodny
pp'DDD pg/l <0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDE ugh <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDT ug/l <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
Suma pestycydow chloroorganicznych z obliczen ug/l <0,050 (0,050 £ 0,020) < 0,50 Zgodny
trans-Chlordan ug/l <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
Heptachlor ug/ <0,010 (0,010 £ 0,004) <0,030 Zgodny
Epoksyd heptachloru ng/l <0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 Zgodny
* Stezenie anionow 2 2
PN-EN ISO 10304-1:2009
Chlorki mg/l 53+ 12 <250 Zgodny
Fluorki mgft 0,31+ 0,07 <15 Zgodny
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P:zotany mg/l I 7,8_1: _1_8 . <50 Zgodny R
Siarczany mg/| 55+ 13 <250 Zgodny
* Stezenie kationow 2 9

PN-EN ISO 14911:2002
Jon amonowy® mg/l < 0,05 (0,05 £ 0,02) <0,50 Zgodny
e ERVIATIO3E wWapnesl Fagnez (= mg/l CaCOs 270 £ 60 60-500 Zgodny
* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA 29 ©

PN-EN I1SO 17993:2005
Benzo(a)piren ug/l < 0,0025 (0,0025 £ 0,0012) <0,010 Zgodny
Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(1,2,3cd)P) ugh < 0,010 (0,010 % 0,005) <0,10 Zgodny
* Zawarto$¢ pierwiastkow 2 &

PN-EN ISO 17294-2:2016
Antymon (Sb) ug/l < 0,20 (0,20 + 0,02) <5 Zgodny
Arsen (As) ug/l 0,3110,04 <10 Zgodny
Bor (B) mg/l 0,28 +0,04 <10 Zgodny
Chrom (Cr) ugfl <0,10 (0,10 £ 0,01) <50 Zgodny
Glin (Al) ug/l <1,0(1,0£0,1) <200 Zgodny
Kadm (Cd) ug/l <0,10(0,10 £ 0,01) <5 Zgodny
Magnez (Mg) mg/l 1412 <125 Zgodny
Mangan (Mn) ug/l 22+0,3 <50 Zgodny
Miedz (Cu) mg/l 0,0026 + 0,0004 <20 Zgodny
Nikiel (Ni) ug/t 0,20 £ 0,03 <20 Zgodny
Otéw (Pb) ug/l 0,29 £ 0,04 <10 Zgodny
Rte¢ (Hg) ug/l < 0,050 (0,050 + 0,010) <1 Zgodny
Saéd (Na) mg/l 65+9 <200 Zgodny
Zelazo (Fe) ug/l 28+4 <200 Zgodny
) . A o »

Il;ﬁ-zgr?l rgg%%lg;glgaow w36°Cpod48hwiml jtk/mi Nie wykryto - g
45 rvci:df)ls:;n.zs.os.zozo Hg/ <0,05(0,05+0,02) <0.10 Zgodny
* 1) 4}

gﬁg’;%a-t(ﬂgm {norma wycofana bez zastapienia) °c 95205 B i
* Lotne zwigzki organiczne 2 ®

PN-EN 1SO 15680:2008
1,2-Dichloroetan (EDC)® ug/l <1,0(1,0+£0,3) <3,0 Zgodny
Benzen® ug/l <0,5(0,5+0,2) <10 Zgodny
Bromodichlorometan ug/l 1,7+0,6 <15 Zgodny
Chlorek winylu (CV)® ug/l <0,2(0,2%0,1) <05 Zgodny
Chloroform® ug/l <1,0(1,0£0,3) <30 Zgodny
s
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Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu® ug/l <2,0(2,0+0,6) s10 Zgodny

1) Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2)  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 r. poz. 2294).
3)  Wartosci progowe niezdefiniowane.

4)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

5)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Parstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z
dn. 30.12.2022r.).
6}  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczes$nie granicg oznaczania ilociowego wyznaczong przez Laboratorium.

7)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Parstwowego Granicznego Inspektora Sanitamego w Szczecinie (decyzja nr ONS.HK.5002.1.2022 2
dnia 08.03.2022 r.).

Autoryzowal: '
Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska
Anna Polanin, Kierownik, Pracownia Mikrobiologii

Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Probek

Malgorzata Grzegorek, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromalografii Cieczowej

Marcin Dalek, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Michal Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Patrycja Galera, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii

Paulina Burzynska, Starszy Specjalista ds. Anallz, Pracownia Mikroblologil

Weronika Latos, Specjelista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Sprawozdanie z badari opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.
Adres laboratorium:

Chwaszczyriska 180, 81-571 Gdynia

Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA
Wyniki odnoszq sie wquame do pobranych probek. Jesli podano ni S¢ po iaru i nie inacze), lo jest to ni 88 dia wspéiczynnika ia k=2 i pozi ufnodci 95% orez
p probek. Jesli i i i nie okredk Inaczej J. S Hamllton Poland Sp Z 0.0. stosuje zasade proslej akceptaciji wedlug wytycznych ILAC-GB:09/2019. Jezeli w kolumnie

wynlk™ ly melody i zap|s w postacl <" lub > oznacza 1o, iZ jest to rezuhat 2p P 2z dolng lub gémg granleq P 0 y j metody, iast podana
rozszerzona dotyczy wyla; | dolnej lub gémej granicy j metody. W takim przyp i lumnie ,stwi zgodnoScl d ia opinig i
inlerpretacje, ktéra opiera sue na rezultacie ia. Niniejsze sp ie nie moze byc powualane w ueéd bez plsemnel 2gody J.S. Hamifton Poland Sp.z o 0. Odpowiedzial J S. | e Poland Sp. z 0.0. jest
ograniczona wylacznle do danych zawartych w jego oryginale. J.S. Hamillon Poland Sp. z 0.0. me y PCA AB 079 przez swoich k : h dostawedw ushig i
inne strony trzecie, Wigca| informac]l znajduje sig w dokumencle PCA - DA-02, Ustuga potwi na ni o L dl Duolnym Ush.lg J S. Hammm Poland Sp z o0, ZAMIFSZCZONYM A
stronle www.hamitton.com.pl.

* Badanie akredytowane

# Badanie wykonane przez zewnglrznego doslawce
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