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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 205093/22/SZC

Zleceniodawca Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

WODOCIAGI REWAL SP. Z 0.0. Opis probki: WODA UZDATNIONA

POZNANSKA 31 Miejsce i punkt poboru: SUW Trzesacz - woda uzdatniona
72346 POBIEROWO

Data przyjecia probki 05.05.2022 Stan prébki: bez zastrzezen
Data rozpoczecia badan 05.05.2022

kon ia badar .09. . .
Pata zakoiczenia badan LRl Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Data utworzenia sprawozdania 17.05.2022

‘prmacje dotyczace pobierania probek:
Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Protok6t poboru probek nr: 3/SZC/TK/5/5/2022
Data poboru: 05.05.2022
Punkt poboru, miejsce poboru: SUW Trzgsacz - woda uzdatniona
Temp. poboru prébki: 8,2°C
Imie¢ i nazwisko: Tomasz Kuszyniski

Rodzaj badania . . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci

* Liczba Escherichia coliw 100 m| * ®
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* H1l4)

PN-EN ISO 10523:2012 = 76+0.1 6,5-9,5 Zgodny

A " e
E;\lz_ Ev&og;gzg'(:gggyczna wiasciwa uS/cm 906 + 91 <2500 Zgodny

{ Akceptowalna przez
[ CC NTU <0,20 (0,20 £ 0,07) iopramiaonyeh 2ia

H 1: L , B ) nieprawidlowych zmian. =

BRCENISD 1027°1: 201709 Zalecany zakres wartosci do

1.0

*Barwa " 249 Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt <5(5%1) konsumentéw i bez -
1 7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidtowych zmian

* Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml " ®
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN I1SO 9308- jtk/100 ml 0 0 | Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04

* Zapach "4

PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny

* Smak

PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny

* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 hw 1 ml " ® itk/ml
PN-EN ISO 6222:2004 )

Nie wykryto - -
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* Amonowy jon " 43
PB-124 wyd. | z dn. 15.06.2011

Jon amonowy ’ mg/l <0,06 (0,06 £ 0,01) <0,50 Zgodny
* Temperatura ¥ . ] -
PN-77/C-04584 c 82104

1) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2)  Wartosci progowe niezdefiniowane.
3)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania prébek.

4)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gdyni (decyzja nr 13/2021/NS.4322.6.2021 z
dn. 31.12.2021r.).
5)  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczes$nie granica oznaczania ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium.

6)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Granicznego Inspektora Sanitamego w Szczecinie (decyzja nr ONS.HK.5002.1.2022 ..
dnia 08.03.2022 r.).

Autoryzowal:

Ada Okunek, Ekspert ds. Anallz Pracownia Mikrobiologii Szczecin

Anna Polanin, Kierownik, Pracownia Mikrobiologii Szczecin

Damian Walasek, Specjalista Sekcji Pobierania Probek, Sekcja Poboru Prébek Szczecin
Paulina Potosak, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikroblolosgh Gdynia

Weronika Latos, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska Gdynia

Zatwierdzono kwalifikowang pieczecia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

-Adres laboratorium:
Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wymiki 3 si¢ wylacznie do p ych prébek. Jesli podano niep pomiaru i nie |nacze‘ 1o jest 1o niep: dia ika rozszerzenia k=2 i poziomu ufno$ci 95% oraz

ia ni $¢ o ia probek. Jesh ia 29 i | nie inaczej J.S. Harmnon Poland Sp z 0.0. stosuje zasadg prostej akceptacu wedlug wytycznych ILAC-GB:09/2019. JezZeli w kolumnie

wynik® akredytowane] melody pazedstamono zapls w postau <" lub > oznacza to, iz j&sl fo rezultat badani: Az z dolng lub géma glanu:a P g y rnelody iast podana

dotyczy wyt p i dolnej ub gomej glamcy j metody. W takim przyp i i ia opinig i

mtenprelaqq Ktors opiera sle na ym rezultacie i ie nie moze Im: pwielane w tzasm bez ptsemne»j zgody J.S. “Hamilion Polnnd Sp.z 0.0. f‘ iedzi = -I 5. Hamilt Polnnﬁ Sp. zo0. jest

ograniczona wylgcznie do danych zswaﬂy:h w jego oryginale. J.S. Hamilton Poland Sp. 2 0.0. nie ji PCA AB 079 przex swoich k uslug |

inne strony trzecie. Wigcej inft sigw ie PCA - DA-02. Ustuga p i ; Y padie Ouﬂinvm Sy Uﬂuu J S Hamiiton F‘ﬂhnd Sp.zoo. zambnszcmnrrn na
stronie www.hamilton.com.pl.

* Badame akredytowane o

#B: wyl przez gtrznego dr =3 L. )
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