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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 258612/22/SZC

Zleceniodawca
WODOQIAGI REWAL SP. Z 0.0.

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis probki: WODA UZDATNIONA

POZNANSKA 31
72346 POBIEROWO

Miejsce poboru: Pogorzelica, ul. Teligi - sie¢ (studzienka)

Data przyjecia probki

06.06.2022

Data rozpoczecia badar

06.06.2022

Data zakoriczenia badan

21.06.2022

Data utworzenia sprawozdania

22.06.2022

Stan probki: bez zastrzezen

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Ir. hacje dotyczgce pobierania probek:

Data poboru; 06.06.2022

Imig i nazwisko: Damian Walasek

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokét poboru probek nr: 4/SZC/DW/06/06/2022

Punkt poboru, migjsce poboru: Pogorzelica, ul. Teligi - sie¢ (studzienka)

Rodzaj badania
Metoda

Jednostka

Wynik

Stwierdzenie

Knyterium zgodnosci

* Liczba Escherichia coliw 100 ml » @
PN-EN I1SO 9308-1:2014-12; PN-EN iSO 9308-
1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml

0 Zgodny

* pH 1) 4)
PN-EN I1SO 10523:2012

74+£0,1

65-95 Zgodny

* Przewodno$¢ elektryczna wlasciwa ¥ ¢
PN-EN 27888:1999

uS/cm

912 +92

< 2500 Zgodny

an

* Miose n oo
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU

1,02+0,33

Zalecany zakres wartosci do

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian. -

1,0

*Barwa "2 9%
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO
7887:2012/Ap1:2015-06

mg/l Pt

<5(5%1)

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez -
nieprawidtowych zmian

* Liczba bakterii z grupy coliw 100 m| v ®
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-
1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml

] Zgodny

*Zapach "
PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013

Akceptowalny

Akceptowalny Zgodny

*Smak ¥4
PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013

Akceptowalny

Akceptowalny Zgodny

PN-EN SO 6222:2004

* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 hw 1 ml ®

jti/ml

Nie wykryto

* Amonowy jon " 4 %
PB-124 wyd. | zdn. 15.06.2011
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Jon amonowy mg/l - < 0,06 (0,06 £ 0,01) <0,50 Zgodny

* Temperatura . ] ]
PN-77/C-04584 c 99+0,5

1) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
2)  Warto$ci progowe niezdefiniowane.

3)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

4)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 13/2021/NS 4322.6.2021 z
dn. 31.12.2021 r.).
5)  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bgdgca jednoczesnie granicq oznaczania iloSciowego wyznaczong przez Laboratorium.

6)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (decyzja nr ONS.HK.5002.1.2022 z
dnia 08.03.2022 r.).

Autoryzowat:

Aleksandra Frosik, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Szczecin
Damian Walasek, Specjalista Sekcji Pobierania Probek, Sekcja Poboru Probek Szczecin
Katarzyna Duczek, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrabijologii Gdynia
Marcin Dalek, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska Gdynia

Zatwierdzono kwalifikowang pieczeciq elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnosza sig wquczme do pobranych probek. Jesli podano mapewnosc pomlaru i nie okreslono inaczej, to jest 1o ni dla wspdl ia k=2 i pozi ufnosci 95% oraz

niepewnosc p probek. Jesli dokonano inie o inaczej J.S. Hamilton Poland Sp zo.0. stosuje zasade proslej akceptacji wedlug wytycznych ILAC- GB 09/2019. Jezeli w kolumnie
wymk akredytowanej metody przedslawiono zapls w puslaa < lub ,>" oznacza lo, iz jest 1o rezultat badama bezposredmo powuqzany 2z dolng lub gdrng granlca g y j me ody iast podana
rozszerzona niep p dotyczy wylg iedni dolne; lub gdmej granicy zal j metody. W takim przypadk ium w kolumni i i ia oplnig i
mterprelacje ktora opiera sig na uzy y rezultaae dani ie nie moze byc pow:elane w czesa bez p|semne) zgody J.S. Hamllton Puland Sp. z 0.0. Odpowiedzi J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0. jest
ograniczona wylacznie do danych zawarlych w jego oryginale. J.5. Hamlllon Poland Sp. z 0.0. nie na Y y CA AB 079 przez swoich kllenléw podwykonawc6w, zewngtrznych daostawedw uslug i
inne strony trzecie. Wigcej informacji znajduje sig w dokumencie PCA - DA-02, Usluga potwierdzona nini p viem podleg: ," ym Warunkom Swisdczeria Uslug J.S. Hamilton Potand Sp. z 0.0. zamieszczonym na
stranie www.hamilton.com.pl.
" Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego dostawce

Strona 2/2

J.S. HAMILTON POLAND Sp. z 0.0.
LABORATORIUM BADAWCZE

ul. Chwaszczyhiska 180, 81-571 Gdynia, tel. +48 58 766 99 00



