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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 5088/22
ZLECENIODAWCA WODOCIAGI REWAL Sp. z 0.0,
Identyfikacja miejsca pobrania REWAL, ul, Dworcowa {park koto Kosciota).
Rodzajl préb.kl = ot d O SPOEYTa Stan dostarczonej prdbki Bez zastrzezen
Rodzaj monitoringu Badanie wtasne
Numer prébki 5088/22 Nr protokotu pobrania 3364/22
) PN-EN 1SO 19458:20074% , - RT - pracownik laboratorium
Prébka pobrana zgodnie z norma PN SO 5667-5:2017-10 AZ Prdbka pobrana i dostarczona przez: LabStar
Data / godz. pobrania 08.12.2022 godz. 10.10 Data /godz. przyjecia probki 08.12,2022 godz.15.20
Data rozpoczecia badania 08,12,2022 Data zakoriczenia badanla 11.12.2022
WYNIKI BADAN
T e : - 1T T ot | Wymaganla | Parametrzgodny
Lp . _ Badany parametr : .. Metoda badgwcza{ g Status ; _.Jedn‘osl.tka . Wynlk badanla_ ) " Flezgodny3)
1. Metnosc PN-EN ISO 7027-1:2016-09 AZ NTU {0,1810,05) 3) zgodny
2, | Barwa PN-EN ISO 7887:2012 met.C AZ mg/| <5,0
3. | Zapach PB-01ed. 2z dn, 31.01.2017 AZ - akceptowalny 4) -
4. | Smak PB-01ed.2zdn. 31.01.2017 AZ - akceptowalny
5 | pH (temp. pomiaru 18,1°C) | PN-EN ISO 10523:2012 AZ - (7,840,1) 6,5-9,5 zgodny
6. Przewodnoéé el, whasciwa {25°C) | PN-EN 27888:1999 AZ uS/em (777+54) 2500 zgodny
7 Jon amonowy PN-C-04576-4:1994 Az me/! <0,20 0,50 zgodny
Najbardziej prawdopodobna ,
8. liczba bakterii grupy coli PN-EN iSO 9308-2:2014-06 AZ NPL/100 ml 0 Q zgodny
Najbardziej prawdopodobna _ !
9. liczba bakterii Escherichia coli PN-EN ISO 9308-2:2014-06 . AZ NPL/200 ml 0] 0 zgodny
i 0,
10, | OBGInaliczba kolonilw 2242 oy e 150 6222:2004 AZ | Jtk/aml 2(0:8) 2009 zgodny
po 6814 h
UWAGL:

" ,A’-metoda objeta zakresem akredytacji PCA.
»2"-metoda objeta systemem jakosci, zatwierdzona przez Paristwowego Powlatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzle, nr Decyzjl HK.9020.2.23.2022 z dn.24.06.2022f,
1) Podstawa stwierdzenia zgodnoscl z wymaganlaml: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia DzU, poz. 2294 z dnla 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody-do spozycia przez [udzl.
2) Stwlerdzenia zgodnosci z wymaganiaml zgodnie z pkt. 4 2.1 ILAC-G8/2019, z zastosowaniem zasady proste akceptach
Stwlerdzenia zgodnoscl sg przedstawlane jako:
» Wynik zgodny (akceptacja) - zmierzona warto$¢ jest ponizej granicy akceptac] I, przy czym ryzyko biedne] akcepiacji wynos] do 50%
* Wynlk nlezgodny (odrzucenie) - zmierzona warto$¢ przektacza granice akceptacli, przy czym ryzyko blednego odrzucenta wynosi do 50%.
Stwierdzenie zgodnusa;est oparte na pozlomle ufnoscl 95% t k=2 dla niepewnosci rozszerzonej wrazz etapem pobieranla probek,
3) Akceptowalny przez kiientdw | bez nieprawidiowych zmian, Zalecany zakres wartosci do 1.
4) Akceptowalny przez klientéw | bez nieprawidiowych zmlan,
5) Zaleca sig, aby ag6lna liczba mikroorganizmow nie przekraczala: 100jtk/Iml w wodzie wprowadzonej do sieci wodociggowej; 200jtk/Aml w kranie konsumenta,
Wynik podany ,<" gznacza wynlki poza zakresem iloSciowym métody.

‘Wynikl badan odnosza sie wytacznie do badanej prébkl.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moie by¢ powlelane inaczej jak tylko w calosch
Sprawozdanie zawlera 1| ponumerowana strong.

Data sporzadzenia sprawozdania: Imle | nazwisko oraz podpls osoby autoryzujacej i zatwierdzajgcej sprawozdanie z badarn:
12.12.2022 Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik r
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