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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 5087/22

ZLECENIODAWCA

WODOCIAGI REWAL Sp. 2 0.0,

Identyfikacja miejsca pobrania

POGORZELICA, ul. WoJska Polsklego (przy OW Rakita).

Prdbka pobrana zgadnle 2 normg

PN-EN ISO 19458:2007°%
PN ISO 5667-5:2017-10 A2

Torabki L )
Rodza] prob_ ' meemeae Woda _do Spazyca Stan dostarczonej prébki Bez zastrzezen
Rodzaj monitoringu Badanie wlasne )
Numer prébki 5087/22 o Nr protokoty pobrania 3363/22

Probka pobrana | dostarczona przez:

RT - pracownlk labaratorlum
LabStar

A”-metoda objeta zakresem akredytacjl PCA.

Stwierdzenla zgodnoscl sq przedstawiane jakos

* Wynik zgodny (akceptécja) - zmierzona wartos jest ponize] granicy akceptac)|, pray czym ryzyko biedne] akceptacl wynos! do 50%

» Wynlk nlezgodny (odrzucenle} - zmierzana warto$¢ przekracza granice akceptacjl, przy czym ryzyko biednego odrazucenia wynosi do 50%.
Stwilerdzenie zgodnosci Jest oparte na pozlomie ufnodci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzone] wraz 2 gtapem poblaranla prébek.

3) Akceptowainy przez klientéw | bez nieprawidtowych zmian. Zalecany zakres wartoécl do 1.

4) Akceptowalny przez kllentéw i bez nleprawidtowych zmiaa,
5) Zaleca sfe, aby ogblna liczba mikroorganizméw nie przekraczala: 100jtk/1ml w wodzle wprowatzone) do sieci wadoclagowe); 200jtk/1mf w kranle konsumenta,
Wymik podany .<” oznacza wynlki poza zakresem ilociowymn metody.

Data / godz. pobrania 08.12.2022 godz. 10.40 Data /godz. przyjecia prébki 08.12.2022 £0d2.15.20
Data rozpoczecla badanla 08.12,2022 Data zakoriczenia badanla 11,12.2022
WYNIKI BADAN
v ] . o j » Wymagania | Parametr zgodny
Lp Badany parametr Metoda badawcza Status Jednostka | Wynik badania 1 . / niezgodny 2)
1 Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 Al NTU {0,32+0,08) 3) zgadny
2 Barwa PN-EN ISO 7887:2012 met.C AZ mg/l <5,0
3. | Zapach PB-01 ad. 2z dn. 31.01.2017 AZ - akceptowalny 4)
4. | Smak PB-01 ed. 2 2dn, 31.01.2017 AL - akceptowalny
5 pH {temp. pomiaru 18,0°C) | PN-EN ISO 10523:2012 AZ - (7,70,1) 6,5-9,5 zgodny
6 Przewodnosé el. wladclwa (25°C) | PN-EN 27888:1999 AZ usS/cm {1164181) 2500 zgodny
7. | Jon amonowy PN-C-04576-4:1994 AZ mg/} <0,2 0,50 zgodny
NaJbardziej prawdopodobna ,
8. llczba bakterll grupy coli PN-EN SO 9308-2:2014-06 AZ NPL/100 ml E 0 zgodny
Najbardziej prawdopodobna .
9, lczha bakterii Escherichia coli Pl\-l-E_N I1SO 9308-2i014-06 AL NPL/100 ml 0 4] zgodny
10, | Liczba Enterokokdw kalowych PN-EN ISO 7899-2:2004 Az jtk/100 ml 0 0 zgodny
Ogélna liczba kolonii w 22£2°C | . . 5
11, po 6824 h PN-EN 150 6222:2004 AZ Jtk/1 ml 3(4;9) 200 zgodny
UWAG:

»Z"-metoda objeta systemiem jakoécl, zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego [nspektora Sanitarnego w Stargardzle, nr Decyz)f HK.9020.2,23,2022 z dn.24.06.2023¢,
1) Podstawa stwlecdzenia zgodnqéclz wymaganiaml: Rozporzadzenie Ministra Zdrowla Dz.U, poz. 2294 z dnia 07.12.2017 1. w sprawle Jakoéc) wody do spoycla przez ludz),
2) Stwlerdzenla zgodnoscl z wymaganiami zgodnle z pkti4,2.1 ILAC-G8/2019, z zastosowanlem 2asady proste) akceptac)i.

Wynlki badad odrioszg sig wytacanle do badane]

Sprawozdanie zawiera 1 ponumerowana strone,

prébkl,

Bez pisemne] zgody laboratorium sprawozdanie nie moze byé powlelane Inacze] jak tylko w catoscl,

Data sporzadzenia sprawozdania:
12,12.2022

Imie | nazwlisko oraz podpis osoby autoryzujacej i zatwierdza)ace] sprawozdanie z badari:

Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik
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