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Identy

fikacja miejsca pobrania

SUW Pogorzelica, ul. Wojska Palskiego, punkt pobrania wody uzdatnione] — kurek.

Rodzaj prébki

Woda do spozycia

Rodzaj monitoringu

Badanie wiasne

Stan dostarczone] prébki

Bez zastrzezen

Numer prébki

5089/22

Nr pratokotu pobrania

3365/22

Prdébka pobrana zgodnie z norma

PN-EN ISO 19458:2007/2
PN 1S0 5667-5:2017-10 A*

Probka pobrana i dostarczona przez:

RT - pracownik lahoratorium
LabStar

Data / godz. pobrania 08.12.2022 godz. 10.30 Data /godz. przyjecia prébki 08.12.2022 godz.15.20
Data rozpoczecia badania 08.12.2022 Data zakoriczenia badania 11.12.2022
_ WYNIKI BADAN
Lp Badany parametr " . Metoda badawcza, " Status Jed.nost’ka' Al Wynik badania Wymaganla Paramet 2godny
. : . ) s - . - A1) _ / nigzgodny 2)
1 Metnosc PN-EN [SO 7027-1:2016-09 AZ NTU (0,63£0,16) 3) zgodny
2 Barwa PN-EN [SO 7887;2012 met.C AZ mg/| (9,76£2,05)
3. | Zapach PB-01 ed. 2z dn. 31.01.2017 Az - akceptowalny 4) -
4. | Smak PB-01 ed. 2z dn. 31.01.2017 AZ - akceptowalny
5 pH (temp. pomiaru 18,1°C) PN-EN IS0 10523:2012 AZ - {7,8+0,1) 6,5-9,5 zgodny
6 Przewodnosé el. whasciwa (25°C) | PN-EN 27888;1999 AZ us/cm (1535£107) 2500 zgodny
7. | Jon amonowy PN-C-04576-4:1994 AZ mg/| (0,38+0,04) 0,50 zgodny
Najbardziej prawdopodobna .
B | jicobs bibtentl frupycol PN-EN ISO 9308-2:2014-06 AZ | NPL/100 mi 0 0 zgodny
Najbardziej prawdopodobina , .
9. liczba bakterii Escherichia coll PN-EN 1SQ 9308-2:2014-06 AZ NPL/100 m! 0 0 zgodny
s = 70
10. gg%’;f;';lba kolonitw 22£2°C | o N 150 622212004 AZ jtk/2 ml nie wykryto 200% zgodny
UWAGI:

«A"-metoda objeta zakresem akredytacji PCA. ’

»Z"-metoda objeta systemem jakoscl, zatwierdzona przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.SOZO 2,23.2022 z dn.24.06.2022r,
1) Podstawa stwierdzenia zgodnosciz wymaganiami; Rozporzadzerie Ministra Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07,12.2017 1, w sprawlejako§cl wody do spoiycia przez ludzi,
2) Stwierdzenia zgodnosci 2 wymaganiami zgodnie z pkt.4.2.1 ILAC-G8/2019, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji.

Stwierdzenia 2godnoscl s przedstawiane Jako:.

« Wynikzgodny {akceptacja) - zmlerzona wartoé¢ Jest ponlzej granlcy akceptacji, przy czym ryzyko bigdnej akceptacji wynosi do 50%

* Wynik niezgodny (odrzucenie) - zmlerzona wartosé przekracza granice akceptacii, przy czym ryzyko biednego odrzucenia wynosi do 50%.

Stwierdzenie zgodnosci jest oparte na poziomie ufnosei 95% i k=2 dla niepewnoécl rozszerzone] wraz 2 etapem poblerania prébek.

3) Akceptowalny przez klientéw i bez nieprawidlowych zmian, Zalecany zakres wartosci do 1.

4) Akceptowalny przez kllentéw i bez nieprawidtowych zmian.

5) Zaleca s1g, aby ogbina liczba mikroorganizméw nle przekraczata: 100jtk/1ml w wodzie WprOWEdanEJ do siaci wodoclqgowe}, 200jtk/1ml w kranie konsumenta.

Wyniki badar odnosza sie wylacznie do badanej prébki, : :
Bez pisemne] zgody laboratarlum sprawpzdanle nie moze byé powielane inacze jak tylko w catosci,
Sprawozdanle zawiera 1 ponumerowanag strong.

Imie i nazwisko oraz podpis osoby autoryzujacej i zatwierdzajacej sprawozdanie z badan:
Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik

Data sporzgdzenia sprawozdania:
12.12.2022

Wynik podany ,,<” oznatza wyniki pozd zakresem llo$ciowym metody.
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