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AKREDYTACH
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BADANIA

AB 079

Zleceniodawca

WODOQIAGI REWAL SP. Z 0.0.
POZNANSKA 31

72346 POBIEROWO

Probka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis probki: WODA UZDATNIONA
Miejsce i punkt poboru: Trzgsacz, ul. Lakowa, sie¢

Data przyjecia probki 18.08.2022

Stan probki: bez zastrzezen

18.08.2022

Data rozpoczecia badan

25.08.2022

Data zakorczenia badan

25.08.2022

Data utworzenia sprawozdania

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Informacje dotyczace pobierania probek:

Protokdt poboru probek nr: 4/SZC/DW/18/08/2022
Data poboru: 18.08.2022

Imie i nazwisko: Damian Walasek

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Punkt poboru, miejsce poboru: Trzesacz, ul. tgkowa, sie¢

Rodzaj badania
Metoda

Jednostka Wynik

Kryterium

Stwierdzenie
zgodnosci

* Liczba Escherichia coliw 100 m| 2 "
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308-
1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 mi 0

Zgodny

* pH 2) s)
PN-EN 1SO 10523:2012

= 7,701

65-9,5

Zgodny

* Przewodno$¢ elekiryczna wiasciwa 2 9
PN-EN 27888:1999

uS/cm 1372+ 138

< 2500

Zgodny

* Metnoéé 2) 3) 5) 6)
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU <0,20 (0,20 £ 0,07)

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
nieprawidtowych zmian.
Zalecany zakres wartos$ci do
1,0

* Barwa 2385
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO
7887:2012/Ap1:2015-06

mg/l Pt

Akceptowalna przez
konsumentow i bez
nieprawidlowych zmian

* Liczba bakterii z grupy coliw 100 m{ 2 7
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN SO 9308-
11:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml 0

0

Zgodny

* Zapach 2)s)
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013

- . Akceptowalny

Akceptowalny

Zgodny

* Smak 29
PB-201 wyd. I z dn. 01.02.2013

- Akceptowalny

Akceptowalny

Zgodny

* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72hw 1 ml?
PN-EN ISO 6222:2004

jtk/ml Nie wykryto

* Amonowy jon 2 9
PB-124 wyd. | z dn. 15.06.2011
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Jon amonowy mg/! ' 0,25 0,04 : <0,50 Zgodny

* Temperatura ¥4 . ]
PN-77/C-04584 c I 12,0406 | s

1) Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2)  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2 2017 . poz. 2294).
3)  Wartosci progowe niezdefiniowane.

4)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

5 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitamego w Gdyni (decyzja nr 13/2021/NS.4322.6.2021 z
dn. 31.12.2021r.).
6) Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granicg oznaczania ilo$ciowego wyznaczong przez Laboratorium.

7)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitamego w Szczecinie (decyzja nr ONS.HK.5002.1.2022 z
dnia 08.03.2022 r.).

Auloryzowat:

Anna Polanin, Kierownik, Pracownia Mikrobiologii Szczecin

Damian Walasek, Specjalista Sekcji Pobierania Probek, Sekcja Poboru Probek Szczecin
Kalarzyna Duczek, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii Gdynia

Marcin Dalek, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska Gdynia
Michal Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska Gdynia

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczecig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyniska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanislawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wymkn ndmszq sig wytad:(me do pobranych prﬁbsh Jedli padana iany | e okresk inacze), to jest to niepewnolt rozszerzons, oszacowsna dis wspditzynniks rozszerzenis k=2 | poziomu uinosel 95% oraz

0 pribek, Jed i zuudna$d | nie okredlong inacze] J, 5 Hamlltnn Puluncl Sp z 0.0, stosuje zasadg proslq akceptac)i wedlug \wlyc:n!m ILAC-GE 2019, Jeiell w kolumnie
wyrllk dy memdy p i zems w paswc- <" Jub ,>" oznacza lo, iz pest to rezulist . bezp z doing lub qdrna gramrq L P y ] |1'mlndyI podana

- dotyczy wyla o dnlna] |uby gt granicy zah i i metody, W takim | i i ' i ia opinig |
Interpretacis, Kibra nplara sig na hach i nig moze byc pow\elane w czqsd bex plsomnnq zgody J. S. Hamilton F'ulnnd Sp.zo n Odpowiedziainodé J.S, Hami Pnlnncl Sp. z oo, jest
agraniczona wylgcznie do danych zawar!ych w ]ngo oryglnnl& J S. Hamitton Poland Sp. z 0.0. nie ! yiacii PCA AB 079 przez swaoich klisntiw, pudwhmawu&w zewngtrznych dostawcow usiug |
Innr stromy Irzecie. Wieca] Ir Je PCA - DA-02. Usluga petwisrdzonn nlmersrfrn P Janlem podlaga Og 96l Warunkom Swiadczenia Uslug J.S. Hamilion Poland Sp. z 0.0, zamieszczonym na
stronle www.hamilton.com.pl.
* Badanie akredylowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce
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