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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 188080/23/SZC

PCA

PoLskie Centaum
AKREDY1ACSI

BADAMIA

AB 079

Zleceniodawca

WODOCIAGI REWAL SP. Z 0.0.
POZNANSKA 31

72346 POBIEROWO

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis probki: WODA UZDATNIONA
Ninikowo, sklep - woda uzdatniona

Stan prébki: bez zastrzezen

Data przyjgcia probki 12.04.2023
Data rozpoczecia badan 12.04.2023
Data zakoriczenia badan 19.04.2023
Data utworzenia sprawozdania 20.04.2023

Probka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Informacje dotyczace pobierania probek:

Protokot poboru prébek nr: 4/SZC/IPM/12/04/2023
Data poboru: 12.04.2023

Imig i nazwisko: Pawet Marczak

...c)toda" PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Punkt poboru, miejsce poboru: Ninikowo, sklep - woda uzdatniona

Rodzaj badania . . Stwierdzenie
Metoda Jednostka Wynik Kryterium 2godnosci
* Liczba Escherichia coli w 100 ml # ? |
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* pH 2)s)
PN-EN ISO 10523:2012 - 7.5+01 65-95 Zgodny
* Przewodno$¢ elektryczna wiasciwa ?
PN-EN 27888:1999 uS/cm 765+ 77 < 2500 Zgodny
Akceptowalna przez
konsumentow i bez
* Metnos¢ 2 9 . . ]
. g NTU 2,28+0,73 nieprawidiowych zmian. -
}l FEN1S0 7027-1:2016-09 Zalecany zakres wartosci do
1,0
* Barwa 259 Akceptowalna przez
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO mg/l Pt <5(B1) konsumentéw i bez -
7887:2012/Ap1:2015-06 nieprawidtowych zmian
* Liczba bakterii z grupy coli w 100 m| 2 *
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308- jtk/100 mi 0 0 Zgodny
1:2014-12/A1:2017-04
* Zapach 29
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Smak #®
PB-201 wyd. | z dn. 01.02.2013 - Akceptowalny Akceptowalny Zgodny
* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72hw 1 mi ? . .
PN-EN ISO 6222:2004 jtdml Nie wykryto g =
* Temperatura " ¢ o [
PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastgpienia) c 87+04 ) B
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* Stezenie kationow 2 9
PN-EN 1SO 14911:2002

Jon amonowy® mg/| ‘ < 0,05 (0,05 + 0,02) | <0,50 Zgodny

1 Norma wycofana bez zastapienia, wyniki mogq by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017
r. poz. 2294).
3  Wartosci progowe niezdefiniowane.

4} Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

5 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr
5/2022/NS.9040.2.2022 z dn. 30.12.2022 r.).

6 Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilo$ciowego wyznaczong przez
Laboratorium.

7)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie (decyzja nr
ONS.HK.5002.1.2023 z dnia 07.03.2023 r.).

Autoryzowal:

Aleksandra Wisniewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska
Anna Polanin, Kierownik, Pracownia Mikrobiologii

Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Prébek

Kamila Tyszacka, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Michal Stankiewicz, Ekspert ds, Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Rafal Ciecholewski, Ekspart ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczgcia elekironiczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyiiska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA
Wyniki odnoszq si¢ wytacznle do pobranych prbbek Jesli podano niepewno$t pomiaru inie okreélono inaczej, to jest to nlepewnosc rozszerzona, oszacowana dla wspdlczynnika rozszerzenia k=2 i poziomu
ufnosci 95% oraz ia probek. Jesli dokonano stwierdzenia zgodnoscl i nie okreslono inaczej J.S. Hamillon Poland Sp. z o.0. stosule zasade proslej akoeplaql wediug
wytycznych  ILAC- G8:09/2019. Jezeli w kolumnle wynik® akredytowanej melody przedstawiono zapis w postaci ,<" lub ,>" oznacza lo, i jest to rezullat badani qzany z doing lub
géma granicy zakresu pomiarowego akredylowanej metody, natomiast podana rozszerzona n|epewno$é pomiaru dotyczy wylacznie odpowiednio dolnej lub gomej gramcy zakresu pomlarowego
akredytowansj metody. W takim przypadku Laboratorium w kolumnie opinie 1 interpretaciz,  kidra opiera slg na
sprawozdanie nie moze byé powielane w czesci bez plsemnej zgody J.S. Hamlllon Pcﬂand Sp. z 0.0. Odnumudzslnosu\ J5. Hamillon  Poland Sp. z 0.0, |eal ograniczona wylar;ma do danych zawarlych w jego
oryginale. J.S.Hamilton Poland Sp. z 0.0, nie Y dytacji PCA AB 079 pizez swoich klientdw, podwykonawcow, zewngirznych doslowcow uslug iinne strony trzecie, Wigcej
informacji znajduje si¢ w dokumencie PCA - DA-02. Usluga potwi iniej p i podisga Ogdlnym Warunkom  Swiadezenia  Uslug LS. Hamiton Poland Sp. z o0, mamieszczonym  ~8
stronie  www.hamilton,com.pl. }
* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewnetrznego doslawce
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LabStar Mateusz Olejnik

PCA

Poiguie Civinum

Q l a D SI Al | Os: Zachod AB/U13; 73-110 Stargard Avscortac)
tel. 720 836 890 ; tel. 720 839 767 %
Laborateriur chemicine NIP: 8542284713
e-mail: labstar@labstaronline.pl by it
AB 1651
ZLECENIODAWCA WODOCIAGI REWAL Sp. z 0.0.
Identyfikacja miejsca pobrania NINIKOWO, sklep”
Rodzaj prébki Woda do spoiycia® N
]. - I ° - SPOZYCE Stan dostarczonej probki Bez zastrzezen
Rodzaj monitoringu Badanie wiasne
Numer prébki 1642/23 Nr protokotu pobrania Brak
Prébka pobrana zgodnie z normg gg:;:i': poinformowaf o metodzie Prébka pobrana i dostarczona przez Zleceniodawca
Data / godz. pobrania - Data /godz. przyjecia probki 11.05.2023 godz.14.30
Data rozpoczecia badania 11.05.2023 Data zakoriczenia badania 12.05.2023
WYNIKI BADAN
. w ani P
Lp Badany parametr Metoda badawcza Status Jednostka Wynik badania ymagania ara.metr 2godny
/ niezgodny 2)
1. Metnosé PN-EN 1SO 7027-1:2016-09 AZ NTU (0,22+0,06) zgodny
LEGENDA:
~A”-metoda objeta zakresem akredytacji PCA
27-metoda objgta sy jakosci, ierd przez Pan g0 Powi; B ktora Sanitarnego w Stargardzie, nr Decyzji HK.9020.2.23.2022 z dn.24.06,2022r.
1) Podstawa ierdzeni dno$ci z wymaganiami: Rozporzadzenie Mini Zdrowia Dz.U. poz. 2294 z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakoéci wody do spozycia przez ludzi.
2) Stwierdzenia zgodnosci z wymaganiami zgodnie z pkt.4.2.1 ILAC-G8/2019, z zastosowaniem zasady prostej akceptacji.
Stwierdzenia zgodnoéci s3 przedstawiane jako:
« Wynik zgodny (akceptacja) - zmierzona warto$¢ jest ponizej granicy akceptacji, przy czym ryzyko blednej akceptacji wynosi do 50%
» Wynik niezgodny {odrzucenie) - zmierzona wartos¢ przekracza granice akceptacji, przy czym ryzyko blednego odrzucenia wynosi do 50%.
Stwierdzenie 2godnosci jest oparte na poziomie ufnosci 95% i k= 2 dla niepewnosci rozszerzonej wraz z etapem pobierania probek
3) Akcep Iny przez klientéw i bez nieprawidlowych zmian. Zalecany zakres wartosci do 1.
A- dane dostarczone przez klienta.
Wynlki badan odnosza sig wylacznie do otrzymanej prébki.
Sposob pobrania, transportu i przechowywania probki moie wplywaé na waznosé wynikow.
Bez pisemnej zgody laboratorium sprawozdanie nie moze by¢ powielane inaczej jak tylko w calosci
Spr lanie zawiera 1 owang strone.
Data sporzgdzenia sprawozdania: Imie i nazwisko oraz podpis osoby autoryzujacej i zatwierdzajacej sprawozdanie z badari:
12.05.2023 Kierownik ds. Jakosci / Joanna Olejnik
........................ KONIEC SPRAWOZDANIA...........ooevviriienances
Signed by /

Podpisano przez:

Joanna Dorota
Olejnik

Date / Data:
2023-05-12 14:53







