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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 55248/23/SZC
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Zleceniodawca

WODOCIAGI REWAL SP. Z 0.0.
POZNANSKA 31

72346 POBIEROWO

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)

Opis probki: WODA UZDATNIONA
Pobierowo, ul. Grunwaldzka

Data przyjecia probki 02.02.2023

02.02.2023

Data rozpoczecia badan

09.02.2023

Data zakoriczenia badan

Data utworzenia sprawozdania 09.02.2023

Stan probki: bez zastrzezen

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp.

Z 0.0.

Informacje dotyczace pobierania probek:

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10
Protokét poboru prébek nr: 6/SZC/IAS/02/02/2023

Data poboru: 02.02.2023

Punkt poboru, miejsce poboru: Pobierowo, ul. Grunwaldzka

Imie i nazwisko: Adam Staszewski

Rodzaj badania
Metoda

Jednostka

Wynik Kryterium

Stwierdzenie
zgodnosci

* Liczba Escherichia coliw 100 ml 2 #
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-

1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 m

Zgodny

* pH 2) s)
PN-EN ISO 10523:2012

76+0,1 65-9,5

Zgodny

* Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa 2 ®

PN-EN 27888:1999 uS/cm

1469 + 147 < 2500

Zgodny

* Metnos¢ 2 2 &

PN-EN ISO 7027-1:2016-09 NTU

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres warto$ci do
1,0

0,24 £ 0,08

+ Barwa 2) 3) 5)
PN-EN I1SO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO
7887:2012/Ap1:2015-06

mg/l Pt

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian

11+2

* Liczba bakterii z grupy coli w 100 ml 2 7
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN ISO 9308-
1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml

0 0

Zgodny

*Zapach 29 :
PB-201 wyd. | zdn. 01.02,2013

Akceptowalny’ Akceptowalny

Zgodny

*Smak ? %
PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013 -

Akceptowalny Akceptowalny

Zgodny

* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72 hw 1 ml ?

PN-EN ISO 6222:2004 jtk/ml

31 -

* Amonowy jon 2% @
PB-124 wyd. | zdn. 15.06.2011
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[ Jon amonowy mg/t <0,06 (0,06 + 0,01) < 0,50 Zgodny
|

* Temperatura " o _

[ PN-77/C-04584 (norma wycofana bez zastapienia) ¢ 6303 B

1) Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki moga by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2)  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3)  Wartosci progowe niezdefiniowane.

4}  Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

5 Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Paristwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z
dn. 30.12.2022r.).
6)  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedaca jednoczesnie granicg oznaczania ilo§ciowego wyznaczong przez Laboratorium.

7)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Granicznego Inspektora Sanitamego w Szczecinie (decyzja nr ONS.HK.5002.1.2022 z
dnia 08.03.2022 r.).

Autoryzowal:

Ada Okunek, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Anna Polanin, Kierownik, Pracownia Mikrobiologii

Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Prébek

Michat Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Paulina Burzyiska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczgcia elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z o.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczynska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanistawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wyniki odnoszs sig \wia::zma do pobranych probek. Jesh podano niep iaru | nie okredlono Inaczej, 1o jest 1o niepawnost rozszerzona, dia vl ia k=2 i pozi ufnodci 95% oraz

prabek. Jesl dokonano stwierdzenia zqudnn&cl | nie okredlono insczej J.5. Hamilion Poland Sp. z 0.0, stosuje zasade proste] alu:eplacjl wedhug wyl:.r::zrlyr.h ILAC-GE:09/2019. Jezell w kolumnie
wynHa nkmﬂy:uwane] melody przedsiawiona zapis w postac <" lub ,>* aznacza 10, i2 jest 1o rezultal badania, buzpuéradn]u powigzany ¢ dolng lub gdmy granics y ] meludy podana
rozszerzona hiepewnoss pomiaru dotyczy wylgcznie udpowladnin dulﬂa] lub girnej granicy matody, W takim przypadku Laboratorum w kulumnln i opinig |
Interpretacis, kidra opiera sig na uzy ym rezultncie danle nle moze I.nrt pnw!slanew rzssu bez p[samnej zuodv J.5. Hamllton Poland Sp. 2 0.0. f" i ialiosé 1S, Hamil Pnland Sp. Z0.0, Jest
ograniczona wylacznie do dar\ych zawartych w }egu armlnaie J.5 Harnilton Paland Sp. zo.o. nie 2 dytacji PCA AB 079 przez swoich ki uslug i
inne strany trzacie. Wigce| | il znajduje sig w e PCA - DA-02. Usluga polwilerdzona ninje} P Ogdnym Wartinkom Swiadczenia Usruu JS. Hamiftan Poland Sp z00. zamieszczonym na
stronie www.hamilton.com.pl.
* Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtiznego dostawce
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