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SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 55246/23/SZC
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>

Zleceniodawca

WODOQIAGI REWAL SP. Z 0.0.
POZNANSKA 31

72346 POBIEROWO

Rewal, ul. Dworcowa, sie¢

Prébka (wg deklaracji Zleceniodawcy)
Opis probki: WODA UZDATNIONA

Data przyjecia probki 02.02.2023

Stan probki: bez zastrzezen

02.02.2023

Data rozpoczecia badan

14.02.2023

Data zakonczenia badar

14.02.2023

Data utworzenia sprawozdania

Prébka pobrana przez pracownika J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Informacje dotyczace pobierania probek:

Protokét poboru probek nr: 5/SZC/AS/02/02/2023
Data poboru: 02.02.2023

Imie i nazwisko: Adam Staszewski

Metoda* PN-EN ISO 19458:2007, PN-ISO 5667-5:2017-10

Punkt poboru, miejsce poboru: Rewal, ul. Dworcowa, sie¢

Rodzaj badania
Metoda

Jednostka Wynik

Kryterium

Stwierdzenie
zgodnosci

* Liczba Escherichia coliw 100 m| 2 ?
PN-EN ISO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308-
1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml 0

Zgodny

* Liczba bakterii z grupy coliw 100 ml 2 7
PN-EN 1SO 9308-1:2014-12; PN-EN 1SO 9308-
1:2014-12/A1:2017-04

jtk/100 ml 0

Zgodny

* Liczba enterokokéw katowych w 100 ml 2 7
PN-EN ISO 7899-2:2004

jtk/100 ml 0

Zgodny

* Liczba mikroorganizméw w 22°C po 72hw 1 ml ?
[ PN-ENISO 6222:2004

jtk/ml Nie wykryto

* Metnoéé 2) 3y ) 6)
PN-EN ISO 7027-1:2016-09

NTU < 0,20 (0,20 £ 0,07)

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian.
Zalecany zakres wartosci do
1,0

* pH 2) )
| PN-EN ISO 10523:2012

= 78101

6,5-95

Zgodny

*Barwa 2299
PN-EN ISO 7887:2012 Metoda C, PN-EN ISO
7887:2012/Ap1:2015-06

mg/l Pt <5(5+1)

Akceptowalna przez
konsumentéw i bez
nieprawidiowych zmian

* Zapach 2?9
PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013

- Akceptowalny

Akceptowalny

Zgodny

* Przewodnos¢ elektryczna wiasciwa 2 ¥
PN-EN 27888:1999

uS/cm 879 + 88

< 2500

Zgodny

* Smak 2 9

- Akceptowalny

Akceptowalny

Zgodny

PB-201 wyd. | zdn. 01.02.2013
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* B i 2)5) 6)

Pr(logrlxla q);206:2013-07 ug/l <3(3+1) <10 Zgodny
* 2) 4)

gglgrsgmwyng. 1l z dn. 30.03.2020 mg/l <0,05 + (0,05+-0,01) <0,30 Zgodny
* Cyjanki wolne i zwigzane 2

PBL129 wyd |2 an. 15.06.2011 Hg/ <5(6x1) =50 Zgodny
* Epichlorohydryna 2 9 ®

PB-147/GC wyd. Il z dn, 2010.2014 Hg/l <0,05(0,05+0,02) 0,10 Zgodny
* H 2) %) 6)

PN 150 84632001 mg/ Ox <05(05102) <50 Zgodny
* Liczba Clostridium perfringens (tgcznie z
przetrwalnikami) w 100 ml 2 7 jtk/100 ml 0 0 Zgodny

PN-EN 1SO 14189:2016-10

* Stezenie | zawarto$¢ ogoinego wegla organicznego (OWO) 22 9 &
PN-EN 1484:1999

| Ogolny wegiel organiczny (OWO) I mg/l < 1,50 (1,50 £ 0,33) bez nieprawidtowych zmian -

|* Pestycydy chloroorganiczne 2 % ©
PN-EN ISO 6468:2002

Aldryna pg/ < 0,010 (0,010 % 0,004) <£0,030 Zgodny
alfa - HCH ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) £0,10 Zgodny
beta - HCH ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) £0,10 Zgodny
cis-Chlordan pg/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
delta - HCH ng/l < 0,010 (0,010 + 0,004) 0,10 Zgodny
Dieldryna ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 Zgodny
Endryna ugfi < 0,010 (0,010 £ 0,004) 0,10 Zgodny
gamma - HCH ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
HCB ugll < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
Izodryna ug/l | < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDD pg/l ' < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDE ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
op'DDT pg/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDD g/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDE ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
pp'DDT ug/l < 0,010 (0,010 £ 0,004) <0,10 Zgodny
| Suma pestycydow chloroorganicznych z obliczen ug/l < 0,050 (0,050 + 0,020) <0,50 Zgodny
| trans-Chlordan ug/l < 0,010 (0,010 + 0,004) <0,10 Zgodny
| Heptachlor ug/l <0,010 (0,010 + 0,004) £0,030 Zgodny
Epoksyd heptachloru : ugh < 0,010 (0,010 + 0,004) < 0,030 Zgodny

* Stezenie anionow 28
I PN-EN ISO 10304-1:2009

| Chlorki mg/l _ 160 £ 36 <250 Zgodny

[ Fluorki mg/l 0,20 £ 0,05 <15 Zgodny
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| Azotany mgfl R 88120 <50 Zgodny
Siarczany mg/l | 61+14 <250 _ Zgodny
* Stezenie kationow ?

PN-EN ISO 14911:2002
Jon amonowy® mg/| < 0,05 (0,05 + 0,02) 0,50 Zgodny
gglrir;:;);;zna zawartos$¢ wapnia i magnezu (z mg/l CaCOs 220 + 49 60-500 Zgodny
* Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne / WWA 2 5 ©

PN-EN ISO 17993:2005
Benzo(a)piren ug/l ‘ <0,0025 (0,0025 £ 0,0012) <0,010 Zgodny
Suma WWA (B(b)F, B(k)F, B(ghi)Per, I(1,2,3-cd)P) ugfl [ < 0,010 (0,010 % 0,005) <0,10 Zgodny
* Zawarto$¢ pierwiastkow 2 5 &

PN-EN ISO 17294-2:2016
Antymon (Sb) | ug/l < 0,20 (0,20 £ 0,02) <5 Zgodny
Arsen (As) ugfl 0,15+ 0,02 <10 Zgodny
Bor (B) mg/l 0,20 + 0,03 <1,0 Zgodny
Chrom (Cr) ug/l <0,10 (0,10 £ 0,01) <50 Zgodny
Glin (Al) ug/l <1,0(1,0+0,1) <200 Zgodny
Kadm (Cd) paht <0,10 (0,10 £ 0,01) <5 Zgodny
Magnez (Mg) mg/l 64+10 <125 Zgodny
Mangan (Mn) ug/l 0,25+ 0,03 <50 Zgodny
Miedz (Cu) mg/l 0,0021 £ 0,0003 £2,0 Zgodny
Nikiel (Ni) pg/l <0,10 (0,10 £ 0,01) <20 Zgodny
Oldw (Pb) ug/l <0,10(0,10 £ 0,01) <10 Zgodny
Rte¢ (Hg) ugfl < 0,050 (0,050 + 0,010) <1 Zgodny
Sadd (Na) mg/l 100 £ 14 <200 Zgodny
Zelazo (Fe) g/ <5,0(5,0 £0,6) <200 Zgodny
s . N o .

Lize misoogenamon S podBnw Tm” |y N wpyo - .
o nv;;;jdf)ls:)dn.25.06.2020 Ko/ <0.05(0.05£0,02) 0.10 Zgodny
. 1) 8

gﬁ%%?@&?u (norma wycofana bez zastgpienia) °C 69103 ) B
* Lotne zwigzki organiczne 2 ¥

PN-EN ISO 15680:2008
1,2-Dichloroetan (EDC)® ug/l <1,0(1,0+£0,3) <30 Zgodny
Benzen® ug/l <0,5(0,5+0,2) <1,0 Zgodny
Bromodichlorometan® ug/l <1,0(1,0+0,3) <15 Zgodny
Chlorek winylu (CV)® ught <0,2(0,2+0,1) <05 Zgodny
Ehloroform" ug/l <1,0(1,0+0,3) <30 Zgodny
e ortort,brood orr
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“Sun_ma trichloroetenu i tetrachloroet(;nu" R ‘ ug/l < 2,6 (2.0+0,6) <10 Zgodny ]

1) Norma wycofana bez zastgpienia, wyniki mogg by¢ wykorzystywane w obszarze regulowanym prawnie

2)  Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294).
3)  Wartosci progowe niezdefiniowane.

4)  Badanie wykonywane w miejscu pobrania probek.

5  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni (decyzja nr 5/2022/NS.9040.2.2022 z
dn. 30.12.2022r.).
6  Dolna granica zakresu pomiarowego akredytowanej metody, bedgca jednoczesnie granica oznaczania ilosciowego wyznaczong przez Laboratorium.

7)  Badania wykonano metodami zatwierdzonymi przez Panistwowego Granicznego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie {(decyzja nr ONS.HK.5002.1.2022 2
dnia 08.03.2022 r.).

Autoryzowat: !

Ada Okunek, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Mikrobiologii

Aleksandra Winiewska, Kierownik Pracowni Analiz Srodowiska, Pracownia Analiz Srodowiska
Anna Polanin, Kierownik, Pracownia Mikrobiologii

Damian Walasek, Koordynator Regionu, Sekcja Poboru Probek

Kamila Skolmowska, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Chromatografii Cieczowej
Katarzyna Guzinska, Specjalista ds. Analiz,

Marta Kielak, Specjalista ds, Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Michat Stankiewicz, Ekspert ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska
Palrycja Galera, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Spektrometrii
Paulina Burzyniska, Starszy Specjalista ds. Analiz, Pracownia Mikrabiologii
Weronika Latos, Specjalista ds. Analiz, Pracownia Analiz Srodowiska

Sprawozdanie z badan opatrzono certyfikowang pieczgcig elektroniczng J.S. Hamilton Poland Sp. z 0.0.

Adres laboratorium:
Chwaszczyhska 180, 81-571 Gdynia
Ks. Stanislawa Kujota 8, 70-605 Szczecin

KONIEC SPRAWOZDANIA

Wynlki udnnsza Bl wlqr:znis do pobranych pribak, Jesli podano niepewnosc pomiany | nie okresiono inacze], 1o [es! 1o NIgpewnDss TOZsZEIZONE, dia wspt k=2l i utnoscl 95% oraz

prabek. Jesl dob ia zgoanuscl | nle okraglono Inacze J.5. Hamillon Poland Sp. 2 v.0. stosuje zasadg prosts] akcep‘tncll wesdiug wylycznydu ILAC-GB:09/20108, Jatell w kolurnnle
,wynlk akmdr[owanej meludy przadstawlono zapis w poalacl <" lub ,>" oznacza lo, iz jest 1o rezullal badanla, bazpodradnio powigzany z dolng lub uﬁmq o‘rar'k:a L e j matody, last padana

dotyczy wylg) | dn!nel lub gérne| pranicy zakresu pomiarowego akredytowane| metody, W takim przyp jum w kolumni alwlerﬂ:eme zgndmsrl preedstawia opinig |
inlgrprmg:jq Kitira oplera 5Ie na Ly ¥ rezullacie badani nia moke byé powislane w czgécl bez pisemnaj zgody J.5. Hamilion Foland Sp.z oo, Od 45} Poland Sp. z poo. jest
ograniczona wylacznie do danych zawartych w jego oryginale. Mk S Hanmilton Poland Sp. z0.0. nie na sl le symbolu dytaci PCA AB 079 przez swoich kiiantdw, podwykonawadw, zewnqlrmyi:h dostawctw uslug |
inne slrony trzecie. Wigcej informacji znajduje sig w dokumancie PCA - DA-02. Usluga potwierd: iniejszym sprawozdaniem podiaga Ogmnym Warunkom Swiadezenia Uslug J.5. Hamilion Poland Sp. z o0.0. zamies2czonym na
stronie www.hamilton.com.pl.
“ Badanie akredytowane
# Badanie wykonane przez zewngtrznego dostawce
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